Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Alcofra

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
05-01-2016 Casa em Agros R1
01-02-2016 Centro Social R1+R2
07-03-2016 Estabelecimento comercial em Viladra R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Alcofra
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,37 1,49 - -—- 3 3 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 61 61 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,9 6,9 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,4 0,4 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Cambra

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
05-01-2016 Centro Social R1+R2
01-02-2016 Rua do Espirito Santo - Cambra de Baixo R1
07-03-2016 Jardim de Infancia R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Cambra
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 34 1 66,66666667 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,02 0,57 - -—- 3 3 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo >300 >300 - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo >300 >300 - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 60 60 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtCol/L) 20 15 15 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 7,9 7,9 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,3 2,3 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 5,6 5,6 1 0 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 1,1 1,1 0 100 1 1 100
Analises
Ccl):::teaita Parametro Causas Incumprimento Ve:;ﬁ:',afao Medida tomadas ou a implementar ﬁiﬁn’:ﬁrﬂﬁ:mﬁ'}f&‘;
- i . Correcgéo do funcionamento do sistema de
AR Bactérias coliformes Falha de equipamentos 19-01-2016 tratamento Ultrapassado
Falta de Manutengao/limpeza na r
R Oxidabilidade manutengaofimpeza da 19-01-2016 a s‘iﬁri‘éi‘i’géo /Fr’:S:N:téfge de Ultrapassado

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Campia

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
05-01-2016 Centro Social R1
01-02-2016 Jardim de Infancia R1+R2
07-03-2016 Seccdo de Bombeiros Voluntarios R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Campia
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -— 0,33 0,98 - -— 3 3 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 90 90 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,9 6,9 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,6 2,6 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,6 0,6 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

rCesab
7 P

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Carvalhal de Vermilhas ( Zona Alta)
Cronograma das recolhas efectuadas
Data Local Parametros
01-02-2016 Casa Paroquial R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Carvalhal de Vermilhas ( Zona Alta)
N.° Analises % N.° N.° o Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

x Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,31 0,31 - -—- 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagdo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Covas

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
15-02-2016 Casa em Pévoa Pequena R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Covas
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- <0,05 <0,05 - -—- 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo 5 5 - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 66 66 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,8 6,8 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,1 1,1 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,5 0,5 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Crescido-Fataungos

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
20-01-2016 Rua da Soito R1+R2
22-03-2016 Rua Belo Horizonte R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Crescido-Fataungos
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,35 0,35 - -—- 2 2 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 64 64 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 7,4 7,4 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fatauncgos

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
20-01-2016 Casa em Bandavizes R1+R2
22-03-2016 Restaurante Chave do Cruzeiro R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fataungos
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,53 0,78 - -—- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 67 67 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 7,4 7,4 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,0 2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,7 0,7 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016 I- Cesab
B socisaion

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Figueiredo das Donas

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
20-01-2016 Casa na Rua Nossa Sr.? das Neves R1+R2
22-03-2016 Jardim de Infancia R1

As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Figueiredo das Donas

N.° Analises % N.° N.° o, Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,4 0,58 - -—- 2 2 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 112 112 0 100 1 1 100
* Cor (mg PtCol/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 7,2 7,2 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,4 1,4 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 4,8 4,8 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 1,5 1,5 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Adsamo

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
15-02-2016 Fontanario em Adsamo R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Adsamo
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,65 0,65 - -—- 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 99 99 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 7,0 7,0 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,7 1,7 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Adside

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
19-01-2016 Fontanario em Adside R1
21-03-2016 Fontanario em Adside R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Adside
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,43 0,93 - -—- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 71 71 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,6 6,6 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 11 11 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,4 0,4 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Albitelhe

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
19-01-2016 Fontanario em Albitelhe R1+R2
21-03-2016 Fontanario em Albitelhe R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Albitelhe
N.° Analises % N.° N.° o, Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,24 0,54 - -—- 2 2 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 44 44 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtCol/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,56-9 6,1 6,1 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 10 10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,0 2,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,7 0,7 0 100 1 1 100
Analises
Ccl):::teaita Parametro Causas Incumprimento Ve:;ﬁ:',afao Medida tomadas ou a implementar ﬁiﬁn’:ﬁrﬂﬁ:mﬁ'}f&‘;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas j? existe
AR pH qualidade da agua bruta - um plano de t::e:)b:eltgzéc;m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Nao Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Couto/Abelheira

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
01-02-2016 Fontanario em Abelheira/Couto R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Couto/Abelheira
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,68 0,68 - -—- 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo 7 7 - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 42 42 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,6 6,6 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Crasto

Cronograma das recolhas efectuadas

rCesab
7 P

Data Local Parametros
05-01-2016 Fontanario no Crasto R1+R2
07-03-2016 Fontanario no Crasto R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Crasto
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,09 0,29 - -—- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo 2 2 - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 40 40 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,8 5,8 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,4 2,4 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas j\é\ existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Espinho

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
19-01-2016 Fontanario no Espinho R1
21-03-2016 Fontanario no Espinho R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Espinho
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,29 0,43 - -—- 2 2 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 70 70 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtCol/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,7 6,7 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,9 2,9 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,3 2,3 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,6 0,6 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Farves

Cronograma das recolhas efectuadas

rCesab
7 P

Data Local Parametros
05-01-2016 Fontanario em Farves R1+R2
07-03-2016 Fontanario em Farves R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Farves
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,17 0,65 - -—- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 28 28 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,8 5,8 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,1 2,1 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas j\é\ existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Lousa

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
19-01-2016 Fontanario na Lousa R1+R2
21-03-2016 Fontanario na Lousa R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Lousa
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,16 0,26 - -—- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 40 40 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,6 5,6 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,1 2,1 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas j\é\ existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Mogeiraes

Cronograma das recolhas efectuadas

rCesab
7 P

Data Local Parametros
05-01-2016 Fontanario em Mogueirdes R1+R2
07-03-2016 Fontanario em Mogueirdes R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Mogeiraes
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -— 0 0,74 - -— 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo 40 40 - -—- 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo 4 4 - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 28 28 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,5 5,5 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 11 11 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 3,0 3,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 1,5 1,5 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas j\é\ existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Novais

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
05-01-2016 Fontanario em Novais R1+R2
07-03-2016 Fontanario em Novais R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Novais
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,03 0,76 - -—- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 56 56 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,5 6,5 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,3 0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

rCesab
7 P

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Santa Comba
Cronograma das recolhas efectuadas
Data Local Parametros
01-02-2016 Fontanario em Santa Comba R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Santa Comba
N.° Analises % N.° N.° o Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

x Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,30 0,30 - -—- 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagédo

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néo Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fontanario de Selores

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
19-01-2016 Fontanario em Selores R1+R2
21-03-2016 Fontanario em Selores R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fontanario de Selores
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -— 0,33 0,27 - -— 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 48 48 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,5 5,5 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 11 11 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 4,0 4,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,4 2,4 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas j\é\ existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Fornelo do Monte

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
15-02-2016 Jardim de Infancia R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Fornelo do Monte
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- <0,05 <0,05 - -—- 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 58 58 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,8 6,8 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,1 1,1 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Levides

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
01-02-2016 Associacdo dos amigos de Levides R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Levides
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises R?ealiza das
ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,70 0,70 - -—- 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Colénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo >300 >300 - -—- 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo 50 50 - -—- 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 52 52 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,0 6,0 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 3,7 3,7 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,9 2,9 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,7 0,7 0 100 1 1 100
Analises
Data o . DN . . Acompanhamento do
Colheita Parametro Causas Incumprimento Ve&ﬂc\;la:;ao Medida tomadas ou a implementar incumprimento (A.V))
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas ja existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Lourosa da Comenda

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
20-01-2016 Casa na EN 16 R1+R2
22-03-2016 Casa na Rua do Prado R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Lourosa da Comenda
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,35 0,42 - -—- 2 2 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 59 59 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,7 6,7 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,5 2,5 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 34 34 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Mogamedes

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
20-01-2016 Centro Social R1+R2
22-03-2016 Casa em Adsinjo R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Mogamedes
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,38 0,95 - -—- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 59 59 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,6 5,6 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 8,6 8,6 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas j\é\ existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Pacos de Vilharigues

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
05-01-2016 Estabelecimento na Touca R1
01-02-2016 Jardim de Infancia R1+R2
07-03-2016 Casa no largo da Touca R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Pacos de Vilharigues
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,15 0,75 - -—- 3 3 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 83 83 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,6 6,6 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 6,1 6,1 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 3,3 3,3 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Paredes Velhas

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
01-02-2016 Estabelecimento comercial R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Paredes Velhas
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,42 0,42 - -—- 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 57 57 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,7 6,7 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,6 2,6 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 2,5 2,5 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Queira

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
20-01-2016 Restaurante o Mota R1
15-02-2016 casa na EN 337 R1+R2
22-03-2016 Casa na Rua Fonte Frade R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Queira
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,15 0,43 - -—- 3 3 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo 3 3 - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 103 103 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,9 6,9 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 7,6 7,6 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Quintela de Queira

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
20-01-2016 Casa na Av. de St? Luzia - Quintela R1+R2
22-03-2016 Casa na Rua da Regada - Quintela R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Quintela de Queira
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,27 0,56 - -—- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 31 31 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,1 6,1 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,5 2,5 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas j\é\ existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Vaconha da Serra

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
15-02-2016 Casa na Av. Séo Silvestre R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vaconha da Serra
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,25 0,25 - -—- 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 39 39 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,9 5,9 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 18 18 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,5 2,5 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,7 0,7 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas ja existe
HHHHRHA pH - um plano de trabalho com vista a sua Por encerrar

qualidade da agua bruta

correcgao

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: vasconha

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
15-02-2016 Casa na Rua da Saudade R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: vasconha
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,35 0,35 - -—- 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 37 37 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,7 5,7 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 37 37 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,7 2,7 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Analises
Data o . DN . . Acompanhamento do
Colheita Parametro Causas Incumprimento Ve&ﬂc\;la:;ao Medida tomadas ou a implementar incumprimento (A.V))
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas ja existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016 I- Cesab
B socisaion

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Ventosa A (Ventosa)

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
15-02-2016 Jardim de Infancia R1+R2

As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Ventosa A (Ventosa)

N.° Analises % N.° N.° o, Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,95 0,95 - -—- 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 106 106 0 100 1 1 100
* Cor (mg PtCol/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,8 6,8 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 2,2 2,2 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néo Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016 I- Cesab
B socisaion

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Ventosa B (Sacorelhe)

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
15-02-2016 Casa no largo de Vila Nova R1+R2

As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Ventosa B (Sacorelhe)

N.° Analises % N.° N.° o, Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,15 0,15 - -—- 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 120 120 0 100 1 1 100
* Cor (mg PtCol/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 7,0 7,0 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,3 1,3 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 2,2 2,2 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néo Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016 I- Cesab
B socisaion

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Ventosa C (Ansara)

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
15-02-2016 Casa no Picoto R1+R2

As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela

Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Ventosa C (Ansara)

N.° Analises % N.° N.° o, Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,15 0,15 - -—- 1 1 100
Aménio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 119 119 0 100 1 1 100
* Cor (mg PtCol/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 71 71 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,2 1,2 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néo Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Vermilhas

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
01-02-2016 Casa no alto de Vermilhas R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vermilhas
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,14 0,14 - -—- 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coloénias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - -—- 1 1 100
N.°Coloénias 36°C (N/mL) s/ alteracdo 1 1 - -—- 1 1 100
& Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 49 49 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,9 6,9 0 100 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicédo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Paradmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Vilar/Caria

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
20-01-2016 Rua do Lameiro Longo - Caria R1+R2
22-03-2016 Fontanario em Caria R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vilar/Caria
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,04 0,83 - -—- 2 2 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 58 58 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,9 5,9 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 <1,0 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas j\é\ existe
HHEHHEHE pH qualidade da agua bruta - um plano de t::aobrillzéc:m vista a sua Por encerrar

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Vouzela- Z.1. Monte Cavalo

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas
Data Local Parametros
01-02-2016 Empresa 1 R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vouzela- Z.1. Monte Cavalo
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Analises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas

Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

x Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100

Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,39 0,39 - -—- 1 1 100

O Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificagédo

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.

N.D._Néo Detectado



Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Vouzela-Caritel

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
15-02-2016 Escola Secundaria R1+R2
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vouzela-Caritel
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
aoV.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 1 1 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -—- 0,20 0,20 - -—- 1 1 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 30 30 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 5,5 5,5 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 10 10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 1,5 1,5 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 0,3 0,3 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
Caracteristicas naturais da N&o foram tomadas medidas mas ja existe
HHHHRHA pH - um plano de trabalho com vista a sua Por encerrar

qualidade da agua bruta

correcgao

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016

Cronograma relativo a zona de abastecimento: Vouzela-Vila

rCesab
7 P

Cronograma das recolhas efectuadas

Data Local Parametros
20-01-2016 EBI de Vouzela R1+R2
15-02-2016 Casa no largo do convento R1
22-03-2016 Casa na Av. Jodo de Melo R1
As amostras foram recolhidas por um técnico do Municipio de Vouzela
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Vouzela-Vila
N.° Analises % N.° N.° % Analises
Parametro (unidades) V.P. Minimo Maximo Superiores | Cumprimento | Analises Andlises Realizadas
ao V.P do V.P. Agendadas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100 3 3 100
Desinfectante residual (mg CI2/L) -— 0,15 0,59 - -— 3 3 100
Amonio (mg NH4/L) 0,50 <0,050 <0,050 0 100 1 1 100
N.°Coldnias 22°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
N.°Coldnias 36°C (N/mL) s/ alteracdo N.D. N.D. - - 1 1 100
e Condutividade (uS/cm, a 20 °C) 2500 66 66 0 100 1 1 100
£ Cor (mg PtColL) 20 <5 <5 0 100 1 1 100
14 pH (E. Sorensen) 6,5-9 6,1 6,1 1 0 1 1 100
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 <10 0 100 1 1 100
Nitrato (mg NO3/L) 50 6,4 6,4 0 100 1 1 100
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 <2,0 0 100 1 1 100
Cheiro, a 25°C (Factor diluicéo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor, a 25°C (Factor diluicdo) 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacdo (UNT) 4 <0,3 <0,3 0 100 1 1 100
Analises
C::Ialtaaita Parametro Causas Incumprimento Ve?;ﬁ(\:fféo Medida tomadas ou a implementar ﬁ\iﬁﬂ'ﬁ:::::?(f\c/k;
SRR pH Falha de equipamentos 42415 Corregdo do fun:;l;r;;n:?;o do sistema de Ultrapassado

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Parametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagdes aos parametros obrigatdrios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagédo
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N.D._Néo Detectado




Elaborado pelo CESAB em Maio de 2016 r,Cesab



